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Uwagi:

N

Uktad sieci odbiorczej TN—S.
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Ochrona od porazeri przy dotyku posrednim

samoczynne wytqczenie zasilania
Wyposazenie tablic administracyjnych
wg projektéw poszczegdinych budynkow.

Oprawy oswietleniowe typ OCP—70—PC/ll (ES—SYSTEM)

na stupach S—40 (h=4m).
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ORMART
PRACOWNIA ARCHITEKTURY

tODZ 90-418, ALKOSCIUSZKI 23/25 tel /fax (0-42) 63-30-100

Temat: Projekt komunalnych budynkéw wielorodzinnych

osiedla Olechow— Pofudnie w Lodzi— ZADANEE NR2

Inwestor: | Miasto t6dz-Urzqd Miasta todzi

LODZ 90-926 ul. Piotrkowska 104

mgr inz. TADEUSZ SIECZKOWSKI

Projektant:
: upr. nr 157/89,/Wt

Sprawdzit:

Data:
02.2008r

Branza:
Stadium:

ELEKTRYCZNA

Prajekt wykonawczy

) Skala:
OSWIETLENIE TERENU /.

Obiekt:

i Nr rys.
SCHEMAT OSWIETLENIA TERENU WWN

Nazwa
rysunku:




