Rysunek zostat wykonany w_firmie "ARCONBUD” w Lodzi zgodnie
z obowiqzujqcymi  przepisami i Polskimi Normami
Wszelkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sq wiasnosciq
firmy "ARCONBUD".
Niniejszy rysunek zostat wydany pod warunkiem, ze nie bedzie
kopiowany w catosci ani w czesci, ani udostgpniany bez
pisemnego upowaznienia firmy "ARCONBUD".
= Przed rozpoczgciem rob6t montazowych sprawdzic
mozliwos¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.
W szczegdlnosci dotyczy to koordynacji z innymi
instalacjami (projektowanymi i istniejqcymi).
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