Rozwinigcie zasilania nagrzewnic

L 14,7m

Schemat podtgczenia nagrzewnicy wentylacyjnej

do projektowanego rozdzielacza
w projekcie wezla cieplnego
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Oznaczenia

1. Zawdr odcinajqcy

2. Zawdr trojdrogowy VMV f—my Danfoss

dn20 k=4,0m"/h

3. Zawdr zwrotny Socla f-my Danfoss dn32

4. Pompa obiegowa f-my Grundfos
UPS 25-30, P=55W, In=0,24A

Obieg maty

80/60°C
Q=26,5kW
A p=6,9kPa

Obieg duzy

80/60°C
Q=26,5kW
Ap=22,7kPa
V=244dm’*
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