
SPECYFIKACJA TRECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 
 
1. Przedmiot opracowania  
 
Nazwa inwestycji: 
 Remont Gimnazjum Publicznego nr 44, Łódź, Deotymy 1 
 Instalacje elektryczne 
 
Nr kodu CPV: 
45315100-9  Instalacyjne roboty elektryczne 
 
Podstawa: 
 Projekt budowlano-wykonawczy, część elektryczna, nr proj. CP-59844 
 
Przedmiot i zakres robót: 

Wymiana osprzętu w pomieszczeniu sanitariatów w części dydaktycznej szkoły, 
Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w remontowanych szatniach i 
natryskach w łączniku. 

 
2. Roboty przygotowawcze i organizacyjne. 
 
Prace wstępne. 
 Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych należy wygrodzić teren wokół budynku. 
Roboty w szatniach i natryskach zabezpieczyć przed dostępem osób, wyłączyć dopływ wody i 
odłączyć prąd. 
 
Urządzenia socjalne: 
 Należy zapewnić pomieszczenie na szatnię oraz dostęp do WC. 
 
Transport: 
 Dojazd do terenu budowy-przez bramę  od strony boiska. 
 
3. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów. 
 
3.1 Wymagania ogólne. 
 
 Należy stosować wyroby o prawidłowo dobranych parametrach i właściwościach  
użytkowych, spełniające wymagania podstawowe i szczegółowe, dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. 
 Materiały powinny być prawidłowo oznaczone, powinny mieć certyfikat 
bezpieczeństwa. Powinny mieć też deklaracje zgodności z Polską Normą lub normą państwa  
Unii Europejskiej. Materiały powinny mieć zaświadczenie jakości lub atest wydany przez 
producenta lub atest potwierdzający cechy materiału na podstawie badań. 
 Należy też ściśle przestrzegać przepisów technicznych producentów. 
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3.2 Wymagania szczegółowe. 
 
Wymiana osprzętu w sanitariatach części dydaktycznej: 
 Oprawa żarówkowa, plafoniera Mini Rondo 60W, , prod. LUG Zielona Góra, 
 Oprawa żarówkowa, plafoniera okrągła, sufitowa 100W, prod. LUG Zielona Góra, 
Satela III 
 Gniazdo wtyczkowe p/t IP44, 2P+Z, prod. Polo 
 
Instalacja elektryczna w szatniach i natryskach.: 
 w natryskach oprawy świetlówkowe, strugoszczelne, IP 65, I kl ochronności 
 w szatniach oprawy świetlówkowe, IP 44, żarówkowe, 
 przewody: YDY nx1,5, 750V. kolor biały, wg PN-74/E-90060 
 wyłączniki różnicowo prądowe: prod Legrand, wg EN-61060 
 łączniki klawiszowe, IP 44, n/t. 
 
4. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i transportu. 
 
 Sprzęt powinien zapewnić prawidłowość wykonania robót zgodnie z instrukcjami dla 
poszczególnych rodzajów robót montażowych. Maszyny i sprzęt powinny mieć ważne 
świadectwa dopuszczenia do ruchu i badań technicznych. 
 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 
 
Wymagania ogólne: 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem, za ich zgodność z dokumentacją projektową  i wymaganiami technicznymi, 
oraz programem zapewnienia jakości i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Projekt organizacji budowy. 
 Wykonawca opracuje program organizacji placu budowy tak, że by roboty można było 
wykonać podczas przerw w funkcjonowaniu szkoły. Konieczne jest opracowanie 
harmonogramu robót. 
 
Likwidacja placu budowy. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidację placu budowy i uporządkowanie 
terenu. 
 
6. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych. 
 
 W trakcie budowy musi być prowadzona kontrola robót , musi funkcjonować system 
kontroli jakości. 
 
Badania i pomiary. 
 Pomiary należy wykonywać zgodnie z: 
-przepisami wykonania robót elektrycznych 
-przepisami budowy urządzeń elektrycznych, 
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Dokumentacja budowy. 
 Dokumentacja budowy powinna być prowadzona zgodnie z art. 3, pkt 13 ustawy 
Prawo Budowlane. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej i udostępniania przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 
 
Obmiar robót określał będzie faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją  
projektową i specyfikację techniczną, w ustalonych jednostkach. Obmiar wykonanych robót 
wykonuje w sposób ciągły kierownik robót. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji zmian w dokumentacji 
projektowej. 
 
8. Odbiór robót. 
 
Odbioru robót należy dokonać w oparciu o: 
 Zakres przeprowadzonych robót i pomiary wykonanych elementów instalacji, 
 W trakcie odbioru należy dopilnować dostarczenia dokumentacji powykonawczej. 
 
9. Rozliczenie robót. 
Rozliczenie robót obejmą prace tymczasowe i towarzyszące, oraz roboty towarzyszące oraz 
roboty prowadzone zgodnie z kontraktem. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 
 
Dokumenty projektowe: 
 Jednostka autorka: 
Bipro Bumar Sp z o o, Łódź , ul Nawrot 114. 


